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一、三相多功能电能表(0.2S 级除外)送样要求和收费情况说明 

各供应商： 

本次抽检取样方式为生产企业送检，由参检企业根据国家相关标准、南方电网公司

颁布的各类技术规范及有关规定生产样品，并在缴纳相关检测费用后，将样品送达指定

待检地点。现将送样有关事宜通知如下： 

1. 检测依据： 

《中国南方电网有限责任公司三相多功能电能表技术规范》（Q/CSG113007-2011）、

《中国南方电网有限责任公司三相电子式电能表外形结构规范》（Q/CSG113012-2011）、

《DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议》及其备案文件、《中国南方电网有限责任公

司关于 DL/T645-2007 多功能电能表通信协议的扩展协议》（Q/CSG 1209006-2015）。 

2. 样品 2.1. 送检样品为三相多功能电能表（0.2S 级除外）。 2.2. 每个厂家送样检测只限一种型号，送检 4 只样品进行测试（其中 3 只用于检测，另

外 1 只作为封样进行保存，用于交货校验比对）。 2.3. 送检样品应具有产品名称、型号、编号、制造厂名、主要参数和端子接口标识。 2.4. 送检样品配置要求： 
（1）样品规格为：0.5S 级，3×57.7/100V，3×1 (10)A。 

（2）电能表默认参数：电能表应设置为保电解除状态；将电能表电量清零。电能

表的内部存储信息不应出现供应商相关内容。 

具体配置要求见附件 1《电能表参数配置表》，样品未按参数配置表设置当不合格

处理。 

（3）电能表时段、费率设置要求：日时段表支持按实际时段数设置，设置成功后

电能表应按最后一个日时段补齐后续时段；费率表支持按实际费率数设置，设置成功后

电能表应按最后一个有效费率补齐后续费率。 

（4）出厂编号设置要求：送检样品出厂编号应分别设置为 000000000001、

000000000002、000000000003、000000000004。 

（5）条形码要求：电能表只允许印刷一个条形码（出厂编号），资产编号位置置空。 
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（6）其他要求：电能表需具备保电功能，无需具备辅助电源；电能表不允许施加

封印和粘贴合格证；电能表强电端子和弱电端子均不允许点漆。 

（7）送检样品必须为自主研发产品，否则视为不合格样品。 2.5. 参检企业还应提供： 
（1）应提供详细的样品使用说明书以及端子接线图。 

（2）提供元器件清单，见附件 2《主要元器件清单》。对主要元器件（处理器、存

储芯片及容量、计量芯片、时钟芯片、电池、电容、压敏电阻、液晶显示器及驱动芯片

等）的型号规格进行详细说明，并加盖单位公章。 

（3）提供送检样品计量器具 CMC 证和计量器具型式批准证书的复印件。 

3. 送样时间、地点、联系人 3.1. 检测机构：广东电网有限责任公司电力科学研究院。 3.2. 送样时间：2017 年 1 月 12 日～13 日，上午 8:30～12:00；下午 14:00～16:30，提

前或逾期送检一律不受理。 3.3. 样品接收地址：广州市萝岗区明珠路 48 号（广州供电局有限公司物流服务中心萝

岗计量仓），邮编：510080。 3.4. 样品接收联系人：周工 13632279987 。  
4. 检测费用 

4.1. 参检供应商需先缴费，后送检样品。汇款或缴费时请务必注明用于何种品类的检测。 4.2. 检测费用：8500 元/台，合计 25500 元。 4.3. 检测费用收取方式： 
（1）现场缴费： 

在广州市越秀区水均岗8号粤电大厦广东电网有限责任公司电力科学研究院一楼财

务(房间号 0106)以缴纳支票、刷卡或现金支付形式支付检测费。 

（2）银行转账： 

单位全称：广东电网有限责任公司电力科学研究院 

开户银行：中国建设银行广州广电支行 

账号：44001403304053000146  4.4. 参检企业在送检前需提供以下信息资料： 
（1）汇款凭证（银行转账等方式汇入需提供）； 
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（2）开票资料，包括：公司名称、纳税人识别号（国税）、地址、联系电话、开户

行及账号。 4.5. 发票的获取：对能及时、正确提供“一般纳税人资格证明”的企业，我方可开具增值

税专用发票(税率 6%)，否则开具增值税普通发票。 4.6. 发票领取时间：从缴费完成日起 15 个工作日后 45 个工作日之内。需邮寄发票的供

应商请联系谭工 020-85124507。无需邮寄发票的企业可到广东电网有限责任公司电力

科学研究院一楼财务(房间号 0106)领取。 4.7. 检测合同（或协议）办理联系人：谭工 020-85124507。 4.8. 检测费用到款查询联系人：董工 020-85125066。 
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附件 1 

电能表参数配置表 

数据项名称 数据标识 设置要求 

通讯地址 04000401 与电能表出厂编号相同 
资产管理编码 04000403 与电能表出厂编号相同 
电表型号 0400040B 置空，补 NULL 
生产日期 0400040C 置空，补 NULL 
协议版本号 0400040D DL/T645-2007-15 
客户编号 0400040E 12 位，置 0 
03 级密码 04000C04 330000 
04 级密码 04000C05 111111 
每月第 1 结算日 04000B01 0100(1 日 0 点) 
每月第 2 结算日 04000B02 9999 
每月第 3 结算日 04000B03 9999 
定时冻结数据模式字 04000902 83H 
瞬时冻结数据模式字 04000903 83H 
约定冻结数据模式字 04000904 83H 
整点冻结数据模式字 04000905 03H 
日冻结数据模式字 04000906 83H 

整点冻结起始时间 04001201 10-01-01 00:00(年月日时分) 

整点冻结时间间隔 04001202 60(分钟) 
日冻结时间 04001203 00:00(时分) 
定时冻结时间 04001204 99-99 12:00(月日时分) 
有功组合方式特征字 04000601 05H 
通信口 1 通信速率特征字 04000703 08H（2400bps） 
电表运行特征字 1 04001101 00H（电平） 
跳闸延时时间 04001401 0000（min） 
日期、星期 04000101 支持设置，液晶显示采用该标识 
时间 04000102 支持设置，液晶显示采用该标识 
日期、星期及时间 0400010C 支持设置，不参与液晶显示 
年时区数 04000201 2 
日时段表数 04000202 2 
日时段数  04000203 8 
费率数 04000204 4 
两套时区表切换时间 04000106 0000000000 
两套日时段表切换时间 04000107 0000000000 
两套分时费率切换时间 04000108 0000000000（不切换） 
每屏显示时间 04000302 05(秒) 
显示电能小数位数 04000303 02(位) 
显示功率(最大需量)小数位数 04000304 04(位) 
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数据项名称 数据标识 设置要求 

第一套时区表 04010000 
01 月 10 日，采用时段表 1 
06 月 22 日，采用时段表 2 

第一套第 1 日时段表 04010001 
费率 1： 0:00—8:00 
费率 2： 8:00—16:00 
费率 3： 16:00—24:00 

第一套第 2 日时段表 04010002 

费率 1： 0:00—6:00 
费率 2： 6:00—12:00 
费率 3： 12:00—18:00 
费率 4： 18:00—24:00 

第一套第 3 日时段表数据 
… 
第一套第 8 日时段表数据 

04010003 
… 
04010008 

同第一套第 2 日时段表 
… 
同第一套第 2 日时段表 

第二套时区表 04020000 
01 月 10 日，采用时段表 1 
06 月 22 日，采用时段表 2 

第二套第 1 日时段表 04020001 

费率 1： 0:00—6:00 
费率 2： 6:00—12:00 
费率 3： 12:00—18:00 
费率 4： 18:00—24:00 

第一套第 2 日时段表 04020002 
费率 1： 0:00—8:00 
费率 2： 8:00—16:00 
费率 3： 16:00—24:00 

第二套第 3 日时段表数据 
… 
第二套第 8 日时段表数据 

04020003 
… 
04020001 

同第二套第 2 日时段表 
… 
同第二套第 2 日时段表 

负荷记录模式字 04000901 3FH 
负荷记录起始时间 04000A01 01 月 01 日 00 时 00 分 
第 1 类负荷记录间隔时间 04000A02 1（min） 
第 2 类负荷记录间隔时间 04000A03 5（min） 
第 3 类负荷记录间隔时间 04000A04 2（min） 
第 4 类负荷记录间隔时间 04000A05 10（min） 
第 5 类负荷记录间隔时间 04000A06 30（min） 
第 6 类负荷记录间隔时间 04000A07 15（min） 
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附件 2 

主要元器件清单 

样品全称：                          样品型号： 

 

公司名称 

（盖章） 

年   月   日 

 

序号 元器件名称 制造单位 型号 规格 主要性能 品级 

1 计量专用芯片      

2 CPU      

3 液晶      

4 电解电容      

5 压敏电阻      

6 电流互感器      

7 电压互感器      

8 晶振      

9 片式二极管      

10 片式电阻      

11 片式电容      

12 光耦      

13 电池      
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二、0.2S 级三相多功能电能表送样要求和收费情况说明 

各供应商： 

本次抽检取样方式为生产企业送检，由参检企业根据国家相关标准、南方电网公司

颁布的各类技术规范及有关规定生产样品，并在缴纳相关检测费用后，将样品送达指定

待检地点。现将送样有关事宜通知如下： 

1. 检测依据： 

《中国南方电网有限责任公司 0.2S 级三相多功能电能表技术规范》

（Q/CSG113009-2011）、《中国南方电网有限责任公司三相电子式电能表外形结构规范》

（Q/CSG113012-2011）、《DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议》及其备案文件、《中

国南方电网有限责任公司关于 DL/T645-2007 多功能电能表通信协议的扩展协议》

（Q/CSG 1209006-2015）。 

2. 样品 2.1. 送检样品为 0.2S 级三相多功能电能表。 2.2. 每个厂家送样检测只限一种型号，送检 4 只样品进行测试（其中 3 只用于检测，另

外 1 只作为封样进行保存，用于交货校验比对）。 2.3. 送检样品应具有产品名称、型号、编号、制造厂名、主要参数和端子接口标识。 2.4. 送检样品配置要求： 
（1）样品规格为：0.2S 级，3×57.7/100V，3×1 (10)A。 

（2）电能表默认参数：将电能表电量清零；电能表的内部存储信息不应出现供应

商相关内容。 

具体配置要求见附件 1《电能表参数配置表》，样品未按参数配置表设置当不合格

处理。 

（3）电能表时段、费率设置要求：日时段表支持按实际时段数设置，设置成功后

电能表应按最后一个日时段补齐后续时段；费率表支持按实际费率数设置，设置成功后

电能表应按最后一个有效费率补齐后续费率。 

（4）出厂编号设置要求：送检样品出厂编号应分别设置为 000000000001、
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000000000002、000000000003、000000000004。 

（5）条形码要求：电能表只允许印刷一个条形码（出厂编号），资产编号位置置空。 

（6）其他要求：电能表不允许施加封印和粘贴合格证；电能表强电端子和弱电端

子均不允许点漆。 

（7）送检样品必须为自主研发产品，否则视为不合格样品。 2.5. 参检企业还应提供： 
（1）应提供详细的样品使用说明书以及端子接线图。 

（2）提供元器件清单，见附件 2《主要元器件清单》。对主要元器件（处理器、存

储芯片及容量、计量芯片、时钟芯片、电池、电容、压敏电阻、液晶显示器及驱动芯片

等）的型号规格进行详细说明，并加盖单位公章。 

（3）提供送检样品计量器具 CMC 证和计量器具型式批准证书的复印件。 

3. 送样时间、地点、联系人 3.1. 检测机构：广东电网有限责任公司电力科学研究院。 3.2. 送样时间：2017 年 1 月 12 日～13 日，上午 8:30～12:00；下午 14:00～16:30，提

前或逾期送检一律不受理。 3.3. 样品接收地址：广州市萝岗区明珠路 48 号（广州供电局有限公司物流服务中心萝

岗计量仓），邮编：510080。 3.4. 样品接收联系人：周工 13632279987 。  
4. 检测费用 

4.1. 参检供应商需先缴费，后送检样品。汇款或缴费时请务必注明用于何种品类的检测。 4.2. 检测费用：9000 元/台，合计 27000 元。 4.3. 检测费用收取方式： 
（1）现场缴费： 

在广州市越秀区水均岗8号粤电大厦广东电网有限责任公司电力科学研究院一楼财

务(房间号 0106)以缴纳支票、刷卡或现金支付形式支付检测费。 

（2）银行转账： 

单位全称：广东电网有限责任公司电力科学研究院 

开户银行：中国建设银行广州广电支行 

账号：44001403304053000146  
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4.4. 参检企业在送检前需提供以下信息资料： 
（1）汇款凭证（银行转账等方式汇入需提供）； 

（2）开票资料，包括：公司名称、纳税人识别号（国税）、地址、联系电话、开户

行及账号。 4.5. 发票的获取：对能及时、正确提供“一般纳税人资格证明”的企业，我方可开具增值

税专用发票(税率 6%)，否则开具增值税普通发票。 4.6. 发票领取时间：从缴费完成日起 15 个工作日后 45 个工作日之内。需邮寄发票的供

应商请联系谭工 020-85124507。无需邮寄发票的企业可到广东电网有限责任公司电力

科学研究院一楼财务(房间号 0106)领取。 4.7. 检测合同（或协议）办理联系人：谭工 020-85124507。 4.8. 检测费用到款查询联系人：董工 020-85125066。 
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附件 1 

电能表参数配置表 

数据项名称 数据标识 设置要求 

通讯地址 04000401 与电能表出厂编号相同 
资产管理编码 04000403 与电能表出厂编号相同 
电表型号 0400040B 置空，补 NULL 
生产日期 0400040C 置空，补 NULL 
协议版本号 0400040D DL/T645-2007-15 
客户编号 0400040E 12 位，置 0 
03 级密码 04000C04 330000 
04 级密码 04000C05 111111 
每月第 1 结算日 04000B01 0100(1 日 0 点) 
每月第 2 结算日 04000B02 9999 
每月第 3 结算日 04000B03 9999 
定时冻结数据模式字 04000902 83H 
瞬时冻结数据模式字 04000903 83H 
约定冻结数据模式字 04000904 83H 
整点冻结数据模式字 04000905 03H 
日冻结数据模式字 04000906 83H 
整点冻结起始时间 04001201 10-01-01 00:00(年月日时分) 
整点冻结时间间隔 04001202 60(分钟) 
日冻结时间 04001203 00:00(时分) 
定时冻结时间 04001204 99-99 12:00(月日时分) 
有功组合方式特征字 04000601 05H 
通信口 1 通信速率特征字 04000703 08H（2400bps） 
电表运行特征字 1 04001101 00H（电平） 
跳闸延时时间 04001401 0000（min） 
日期、星期 04000101 支持设置，液晶显示采用该标识 
时间 04000102 支持设置，液晶显示采用该标识 
日期、星期及时间 0400010C 支持设置，不参与液晶显示 
年时区数 04000201 2 
日时段表数 04000202 2 
日时段数  04000203 8 
费率数 04000204 4 
两套时区表切换时间 04000106 0000000000 
两套日时段表切换时间 04000107 0000000000 
两套分时费率切换时间 04000108 0000000000（不切换） 
每屏显示时间 04000302 05(秒) 
显示电能小数位数 04000303 02(位) 
显示功率(最大需量)小数位数 04000304 04(位) 
第一套时区表 04010000 01 月 10 日，采用时段表 1 
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数据项名称 数据标识 设置要求 

06 月 22 日，采用时段表 2 

第一套第 1 日时段表 04010001 
费率 1： 0:00—8:00 
费率 2： 8:00—16:00 
费率 3： 16:00—24:00 

第一套第 2 日时段表 04010002 

费率 1： 0:00—6:00 
费率 2： 6:00—12:00 
费率 3： 12:00—18:00 
费率 4： 18:00—24:00 

第一套第 3 日时段表数据 
… 
第一套第 8 日时段表数据 

04010003 
… 
04010008 

同第一套第 2 日时段表 
… 
同第一套第 2 日时段表 

第二套时区表 04020000 
01 月 10 日，采用时段表 1 
06 月 22 日，采用时段表 2 

第二套第 1 日时段表 04020001 

费率 1： 0:00—6:00 
费率 2： 6:00—12:00 
费率 3： 12:00—18:00 
费率 4： 18:00—24:00 

第一套第 2 日时段表 04020002 
费率 1： 0:00—8:00 
费率 2： 8:00—16:00 
费率 3： 16:00—24:00 

第二套第 3 日时段表数据 
… 
第二套第 8 日时段表数据 

04020003 
… 
04020001 

同第二套第 2 日时段表 
… 
同第二套第 2 日时段表 

负荷记录模式字 04000901 3FH 
负荷记录起始时间 04000A01 01 月 01 日 00 时 00 分 
第 1 类负荷记录间隔时间 04000A02 1（min） 
第 2 类负荷记录间隔时间 04000A03 5（min） 
第 3 类负荷记录间隔时间 04000A04 2（min） 
第 4 类负荷记录间隔时间 04000A05 10（min） 
第 5 类负荷记录间隔时间 04000A06 30（min） 
第 6 类负荷记录间隔时间 04000A07 15（min） 
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附件 2 

主要元器件清单 

样品全称：                          样品型号： 

 

公司名称 

（盖章） 

年   月   日 

 

序号 元器件名称 制造单位 型号 规格 主要性能 品级 

1 计量专用芯片      

2 CPU      

3 液晶      

4 电解电容      

5 压敏电阻      

6 电流互感器      

7 电压互感器      

8 晶振      

9 片式二极管      

10 片式电阻      

11 片式电容      

12 光耦      

13 电池      
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三、单相电子式费控电能表送样要求和收费情况说明 

各供应商： 

本次抽检取样方式为生产企业送检，由参检企业根据国家相关标准、南方电网公司

颁布的各类技术规范及有关规定生产样品，并在缴纳相关检测费用后，将样品送达指定

待检地点。现将送样有关事宜通知如下： 

1. 检测依据 
《DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议》及其备案文件、《中国南方电网有限责任

公司关于DL/T645-2007多功能电能表通信协议的扩展协议》（Q/CSG 1209006-2015）、《中

国南方电网有限责任公司费控电能表信息交换安全认证技术要求》（Q/CSG 

1209005-2015）、《南方电网公司单相电子式费控电能表技术规范书》。 

2. 样品 

2.1. 送检样品为单相电子式费控电能表,分为 4个种类：2级单相电子式费控电能表（通

信模块-开关外置）、2 级单相电子式费控电能表（通信模块-开关内置）、2 级单相电子

式费控电能表（通信模块-CPU 卡-开关外置）和 2 级单相电子式费控电能表（通信模块

-CPU 卡-开关内置）。 

2.2. 每个厂家送样检测的每个种类只限一种型号，且每个种类需送检 8 只样品进行测试

（其中 6只用于检测，另外 2只作为封样进行保存，用于交货校验比对）。 

2.3. 送检样品应具有产品名称、型号、编号、制造厂名、主要参数和端子接口标识。 

2.4. 送检样品配置要求： 

（1）2 级单相电子式费控电能表（通信模块-开关外置）和 2 级单相电子式费控电

能表（通信模块-CPU 卡-开关外置）样品规格为：2 级，220V，5 (80)A。 

（2）2 级单相电子式费控电能表（通信模块-开关内置）和 2 级单相电子式费控电

能表（通信模块-CPU 卡-开关内置）样品规格为：2 级，220V，5 (60)A。 

（3）通信模块要求：样品上安装窄带载波通信模块。每一种样品需另送检通信模

块 6 只，其中宽带载波通信模块、微功率无线通信模块各 3 只。每种通信模块须为同一

芯片方案，微功率无线通信模块还应满足南方电网公司《计量自动化系统微功率无线通

信技术要求 2016 版》要求。 

（4）密钥要求：样表送检前应恢复到测试密钥状态。 
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（5）电能表默认参数：电能表应处于保电解除状态，继电器处于合闸状态；将电

能表电量清零。电能表的内部存储信息不应出现供应商相关内容。 
具体配置要求见附件 1《电能表参数配置表》，样品未按参数配置表设置当不合格

处理；参数配置表中未列出参数按照《南方电网公司单相电子式费控电能表技术规范书》

中默认值设定。 

（6）电能表时段、费率设置要求：日时段表支持按实际时段数设置，设置成功后

电能表应按最后一个日时段补齐后续时段；费率表支持按实际费率数设置，设置成功后

电能表应按最后一个有效费率补齐后续费率。 

（7）出厂编号设置要求：送检样品出厂编号应分别设置为 000000000001、

000000000002 、 000000000003 、 000000000004 、 000000000005 、 000000000006 、

000000000007、000000000008。 

（8）安全模块使用符合南方电网公司技术要求的加密芯片，应采用注入南方电网

公司测试密钥的加密芯片。 
（8）费控模式要求：2级单相电子式费控电能表（通信模块-开关外置）、2级单相

电子式费控电能表（通信模块-开关内置）出厂设置为远程模式；2级单相电子式费控电

能表（通信模块-CPU 卡-开关外置）和 2 级单相电子式费控电能表（通信模块-CPU 卡-

开关内置）出厂设置为本地模式，每只样表应预置 1000 元电费。 

（10）条形码要求：电能表只允许印刷一个条形码（出厂编号），资产编号位置置

空。 

（11）其他要求：电能表需具备保电功能，无需具备自保电功能；电能表不允许施

加封印和粘贴合格证；电能表强电端子和弱电端子均不允许点漆。 
（12）送检样品必须为自主研发产品，否则视为不合格样品。 

2.5. 参检企业还应提供： 

（1）应提供详细的样品使用说明书以及端子接线图。 

（2）提供元器件清单，见附件 2《主要元器件清单》。对主要元器件（处理器、存

储芯片及容量、计量芯片、安全模块、时钟芯片、电池、电容、压敏电阻、液晶显示器

及驱动芯片等）的型号规格进行详细说明，并加盖单位公章。 

（3）送检 2级单相电子式费控电能表（通信模块-开关内置）和 2级单相电子式费

控电能表（通信模块-CPU 卡-开关内置）样品时须提供内置负荷开关检测报告（满足 IEC 

62055—31:2008 标准中UC2技术要求，且报告出具检测机构须通过CNAS和 CMA认证 ）。 
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（4）提供送检样品计量器具 CMC 证和计量器具型式批准证书的复印件。2级单相电

子式费控电能表（通信模块-开关内置）和 2 级单相电子式费控电能表（通信模块-CPU

卡-开关内置）样品若无法提供，须同时提供型式试验送检登记单复印件和制造计量器

具生产许可证取得承诺函（原件，格式见附件 3）。 

3. 送样时间、地点、联系人 

3.1. 检测机构：南方电网科学研究院有限责任公司和广东电网有限责任公司电力科学研

究院。 

3.2. 送样时间：2017 年 1 月 12 日～13 日，上午 8:30～12:00；下午 14:00～16:30，提前

或逾期送检一律不受理。 

3.3. 样品接收地址：广州市萝岗区明珠路 48 号（广州供电局有限公司物流服务中心萝岗

计量仓），邮编：510080。 

3.4. 样品接收联系人：周工 13632279987。  

4. 检测费用 

4.1. 南方电网科学研究院收费说明 

4.1.1. 参检供应商需先缴费，后送检样品。 

4.1.2. 检测费用：每个种类按 3台收费，3600 元/台，合计 10800 元。 

4.1.3. 检测费用收取方式只限银行转账： 

单位全称：南方电网科学研究院有限责任公司 

开户银行：中国建设银行广州广电支行 

账号：4400 1403 3040 5988 8168 

4.1.4. 参检企业送检前需填写《检测委托书》（具体格式见附件 4）并签字、加盖企业

公章。 

4.1.5. 参检企业在 2017 年 1 月 10 日下午 5点需将以下信息资料（扫描件，pdf 格式）

一并发送至业务联系人邮箱： 

（1）汇款凭证； 

（2）《检验检测委托书》（已签字盖章）； 

（3）回邮委托书（如需委托邮寄发票，具体格式见附件 5）。 

超出时间发送作无效处理。 

4.1.6. 发票的获取：对能及时、正确提供“一般纳税人资格证明”的企业，我方可开
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具增值税专用发票(税率 6%)，否则视同参检企业同意开具增值税普通发票。发票一经开

出，不予退票或换票。 

4.1.7. 经确认检测费用到账后，业务联系人在 60 个工作日之内，将发票和经检测机构

签字、盖章的《检验检测委托书》一并回邮给参检企业。无需邮寄发票和委托书的企业

请在汇款 45 个工作日后联系业务联系人、确认领取时间和地点。 

4.1.8. 业务联系人： 

张工  020-38120470  zhangjx2@csg.cn。 

4.2. 广东电网有限责任公司电力科学研究院有限公司收费说明 

4.2.1. 参检供应商需先缴费，后送检样品。汇款或缴费时请务必注明用于何种品类的

检测。 

4.2.2. 检测费用：每个种类按 3台收费，6400 元/台，合计 19200 元。 

4.2.3. 检测费用收取方式： 

（1）现场缴费： 

在广州市越秀区水均岗8号粤电大厦广东电网有限责任公司电力科学研究院一楼财

务(房间号 0106)以缴纳支票、刷卡或现金支付形式支付检测费。 

（2）银行转账： 

单位全称：广东电网有限责任公司电力科学研究院 

开户银行：中国建设银行广州广电支行 

账号：44001403304053000146  

4.2.4. 参检企业在送检前需提供以下信息资料： 

（1）汇款凭证（银行转账等方式汇入需提供）； 

（2）开票资料，包括：公司名称、纳税人识别号（国税）、地址、联系电话、开户

行及账号。 

4.2.5. 发票的获取：对能及时、正确提供“一般纳税人资格证明”的企业，我方可开

具增值税专用发票(税率 6%)，否则开具增值税普通发票。 

4.2.6. 发票领取时间：从缴费完成日起 15 个工作日后 45 个工作日之内。需邮寄发票

的供应商请联系谭工 020-85124507。无需邮寄发票的企业可到广东电网有限责任公司电

力科学研究院一楼财务(房间号 0106)领取。 

4.2.7. 检测合同（或协议）办理联系人：谭工 020-85124507。 
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4.2.8. 检测费用到款查询联系人：董工 020-85125066。 
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附件 1 

电能表参数配置表 

数据项名称 数据标识 设置要求 

通讯地址 04000401 与电能表出厂编号相同。 
资产管理编码 04000403 与电能表出厂编号相同。 
电表型号 0400040B 置空，补 NULL 
生产日期 0400040C 置空，补 NULL 
协议版本号 0400040D DL/T645-2007-15 
客户编号 0400040E 12 位，置 0 
03 级密码 04000C04 330000 
每月第 1 结算日 04000B01 0100(1 日 0 点) 
每月第 2 结算日 04000B02 9999 
每月第 3 结算日 04000B03 9999 
定时冻结数据模式字 04000902 83H 
瞬时冻结数据模式字 04000903 83H 
约定冻结数据模式字 04000904 83H 
整点冻结数据模式字 04000905 03H 
日冻结数据模式字 04000906 83H 
整点冻结起始时间 04001201 10-01-01 00:00(年月日时分) 
整点冻结时间间隔 04001202 60(分钟) 
日冻结时间 04001203 00:00(时分) 
定时冻结时间 04001204 99-99 12:00(月日时分) 
有功组合方式特征字 04000601 05H 
电流互感器变比 04000306 1 
电压互感器变比 04000307 1 
通信口 1 通信速率特征字 04000703 08H（2400bps） 
身份认证有效时长 070001FF 30（min） 
报警金额 1 限值 04001001 5.00（元） 
报警金额 2 限值 04001002 1.00（元） 
透支金额限值 04001003 10.00（元） 
囤积金额限值 04001004 2000.00（元） 
合闸允许金额限值 04001005 2.00（元） 
继电器拉闸控制电流门限值 04001402 0（A） 
超拉闸控制电流门限保护延时时间 04001403 0（min） 
电表运行特征字 1 04001101 00H（电平） 
跳闸延时时间 04001401 0000（min） 
日期、星期 04000101 支持设置，液晶显示采用该标识 
时间 04000102 支持设置，液晶显示采用该标识 
日期、星期及时间 0400010C 支持设置，不参与液晶显示 
年时区数 04000201 2 
日时段表数 04000202 2 
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数据项名称 数据标识 设置要求 

日时段数  04000203 8 
费率数 04000204 4 
两套时区表切换时间 04000106 0000000000 
两套日时段表切换时间 04000107 0000000000 
两套费率电价切换时间 04000108 0000000000 
两套阶梯时区切换时间 04000109 0000000000 
每屏显示时间 04000302 05(秒) 
显示电能小数位数 04000303 02(位) 
显示功率(最大需量)小数位数 04000304 04(位) 

第一套时区表 04010000 
12 月 28 日，采用时段表 1 
06 月 22 日，采用时段表 2 

第一套第 1 日时段表 04010001 
费率 1： 0:00—8:00 
费率 2： 8:00—16:00 
费率 3： 16:00—24:00 

第一套第 2 日时段表 04010002 

费率 1： 0:00—6:00 
费率 2： 6:00—12:00 
费率 3： 12:00—18:00 
费率 4： 18:00—24:00 

第一套第 3 日时段表数据 
… 
第一套第 8 日时段表数据 

04010003 
… 
04010008 

同第一套第 2 日时段表 
… 
同第一套第 2 日时段表 

第二套时区表 04020000 
12 月 28 日，采用时段表 1 
06 月 22 日，采用时段表 2 

第二套第 1 日时段表 04020001 

费率 1： 0:00—6:00 
费率 2： 6:00—12:00 
费率 3： 12:00—18:00 
费率 4： 18:00—24:00 

第一套第 2 日时段表 04020002 
费率 1： 0:00—8:00 
费率 2： 8:00—16:00 
费率 3： 16:00—24:00 

第二套第 3 日时段表数据 
… 
第二套第 8 日时段表数据 

04020003 
… 
04020008 

同第二套第 2 日时段表 
… 
同第二套第 2 日时段表 

当前套费率 040501FF 费率 1：4 元 
费率 2：3 元 
费率 3：2 元 
费率 4：1 元 

备用套费率 040502FF 同当前套费率 
当前套阶梯时区表数据： 
第 1 阶梯时区起始日期对应的当前套
阶梯表号 
第 2 阶梯时区起始日期对应的当前套

04070000 

1 月 1 日，当前套第一张阶梯表 
5 月 1 日，当前套第二张阶梯表 
11 月 1 日，当前套第一张阶梯表 
11 月 1 日，当前套第一张阶梯表 
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数据项名称 数据标识 设置要求 

阶梯表号 
第 3 阶梯时区起始日期对应的当前套
阶梯表号 
第 4 阶梯时区起始日期对应的当前套
阶梯表号 
备用套阶梯时区表数据： 
第 1 阶梯时区起始日期对应的当前套
阶梯表号 
第 2 阶梯时区起始日期对应的当前套
阶梯表号 
第 3 阶梯时区起始日期对应的当前套
阶梯表号 
第 4 阶梯时区起始日期对应的当前套
阶梯表号 

04070001 

1 月 1 日，备用套第一张阶梯表 
5 月 1 日，备用套第二张阶梯表 
11 月 1 日，备用套第一张阶梯表 
11 月 1 日，当前套第一张阶梯表 

当前套第 1 张阶梯表阶梯值 1 
当前套第 1 张阶梯表阶梯值 2 
当前套第 1 张阶梯表阶梯值 3 
.. 
当前套第 1 张阶梯表阶梯值 6 
当前套第 1 张阶梯表阶梯电价 1 
当前套第 1 张阶梯表阶梯电价 2 
当前套第 1 张阶梯表阶梯电价 3 
当前套第 1 张阶梯表阶梯电价 4 
.. 
当前套第 1 张阶梯表阶梯电价 7 
当前套第 1 张阶梯表年第 1 结算日 
当前套第 1 张阶梯表年第 2 结算日 
当前套第 1 张阶梯表年第 3 结算日 
当前套第 1 张阶梯表年第 4 结算日 
当前套第 1 张阶梯表年第 5 结算日 
当前套第 1 张阶梯表年第 6 结算日 
当前套第 1 张阶梯表阶梯参数数据块 

040606FF 

200.00kWh 
400.00kWh 
400.00kWh 
… 
400.00kWh 
0.0000 元 
1.0000 元 
2.0000 元 
3.0000 元 
… 
3.0000 元 
99 月 99 日 99 时 
99 月 99 日 99 时 
99 月 99 日 99 时 
99 月 99 日 99 时 
99 月 99 日 99 时 
99 月 99 日 99 时 
 

当前套第 2 张阶梯表阶梯值 1 
当前套第 2 张阶梯表阶梯值 2 
当前套第 2 张阶梯表阶梯值 3 
.. 
当前套第 2 张阶梯表阶梯值 6 
当前套第 2 张阶梯表阶梯电价 1 
当前套第 2 张阶梯表阶梯电价 2 
当前套第 2 张阶梯表阶梯电价 3 
当前套第 2 张阶梯表阶梯电价 4 
.. 
当前套第 2 张阶梯表阶梯电价 7 

040607FF 

260.00kWh 
600.00kWh 
600.00kWh 
… 
600.00kWh 
0.0000 元 
1.0000 元 
2.0000 元 
3.0000 元 
… 
3.0000 元 
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数据项名称 数据标识 设置要求 

当前套第 2 张阶梯表年第 1 结算日 
当前套第 2 张阶梯表年第 2 结算日 
当前套第 2 张阶梯表年第 3 结算日 
当前套第 2 张阶梯表年第 4 结算日 
当前套第 2 张阶梯表年第 5 结算日 
当前套第 2 张阶梯表年第 6 结算日 
当前套第 2 张阶梯表阶梯参数数据块 

99 月 99 日 99 时 
99 月 99 日 99 时 
99 月 99 日 99 时 
99 月 99 日 99 时 
99 月 99 日 99 时 
99 月 99 日 99 时 
 

备用套第 1 张阶梯表阶梯值 1 
备用套第 1 张阶梯表阶梯值 2 
备用套第 1 张阶梯表阶梯值 3 
.. 
备用套第 1 张阶梯表阶梯值 6 
备用套第 1 张阶梯表阶梯电价 1 
备用套第 1 张阶梯表阶梯电价 2 
备用套第 1 张阶梯表阶梯电价 3 
备用套第 1 张阶梯表阶梯电价 4 
.. 
备用套第 1 张阶梯表阶梯电价 7 
备用套第 1 张阶梯表年第 1 结算日 
备用套第 1 张阶梯表年第 2 结算日 
备用套第 1 张阶梯表年第 3 结算日 
备用套第 1 张阶梯表年第 4 结算日 
备用套第 1 张阶梯表年第 5 结算日 
备用套第 1 张阶梯表年第 6 结算日 
备用套第 1 张阶梯表阶梯参数数据块 

04060AFF 

400.00kWh 
800.00kWh 
800.00kWh 
… 
800.00kWh 
0.0000 元 
1.0000 元 
2.0000 元 
3.0000 元 
… 
3.0000 元 
01 月 01 日 00 时 
03 月 01 日 00 时 
05 月 01 日 00 时 
07 月 01 日 00 时 
09 月 01 日 00 时 
11 月 01 日 00 时 
 

备用套第 2 张阶梯表阶梯值 1 
备用套第 2 张阶梯表阶梯值 2 
备用套第 2 张阶梯表阶梯值 3 
.. 
备用套第 2 张阶梯表阶梯值 6 
备用套第 2 张阶梯表阶梯电价 1 
备用套第 2 张阶梯表阶梯电价 2 
备用套第 2 张阶梯表阶梯电价 3 
备用套第 2 张阶梯表阶梯电价 4 
.. 
备用套第 2 张阶梯表阶梯电价 7 
备用套第 2 张阶梯表年第 1 结算日 
备用套第 2 张阶梯表年第 2 结算日 
备用套第 2 张阶梯表年第 3 结算日 
备用套第 2 张阶梯表年第 4 结算日 
备用套第 2 张阶梯表年第 5 结算日 
备用套第 2 张阶梯表年第 6 结算日 
备用套第 2 张阶梯表阶梯参数数据块 

04060BFF 

520.00kWh 
1200.00kWh 
1200.00kWh 
… 
1200.00kWh 
0.0000 元 
1.0000 元 
2.0000 元 
3.0000 元 
… 
3.0000 元 
01 月 01 日 00 时 
03 月 01 日 00 时 
05 月 01 日 00 时 
07 月 01 日 00 时 
09 月 01 日 00 时 
11 月 01 日 00 时 
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数据项名称 数据标识 设置要求 

负荷记录模式字 04000901 0FH 
负荷记录起始时间 04000A01 01 月 01 日 00 时 00 分 
第 1 类负荷记录间隔时间 04000A02 1（min） 
第 2 类负荷记录间隔时间 04000A03 5（min） 
第 3 类负荷记录间隔时间 04000A04 2（min） 
第 4 类负荷记录间隔时间 04000A05 10（min） 
注：参数配置表中本地相关参数只有出厂设置为本地费控模式时才需设置。 
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附件 2 

主要元器件清单 

样品全称：                          样品型号： 

                                        

公司名称 

（盖章） 

年   月   日 

  
 

序号 元器件名称 制造单位 型号 规格 主要性能 品级

1 计量专用芯片  

2 CPU 处理器  

3 液晶  

4 电解电容  

5 压敏电阻  

6 电流互感器  

7 电压互感器  

8 晶振  

9 片式二极管  

10 片式电阻  

11 片式电容  

12 光耦  

13 电池  

14 窄带载波模块  

15 宽带载波模块  

16 
微功率无线通信
模模块      

17 磁保持继电器  

18 安全模块  
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附件 3   制造计量器具生产许可证取得承诺函 

致广东电网有限责任公司电力科学研究院： 

我司承诺在本承诺函有效期截止日期前取得市级以上质检技术监督

部门颁发的和送检产品对应的有效的《制造计量器具许可证》（CMC），并

将原件送至贵单位检查备案。 

如我司未在规定时间内取得以上证书，我司自愿将所取得的送检产品

对应的检测报告原件返还贵单位，由此造成的经济损失由我司承担。 

本承诺函有效期至 2017 年 12 月 31 日。 

 

           

公司名称 

（盖章） 

年   月   日 
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附件 4  南方电网科学研究院有限责任公司 检测委托书 
检测业务类型 信息通信类检测    高压技术检测   计量技术检测    其他检验检测_________(请填写) 

委 托 单 位 

详 细 信 息 

单位名称 单位全称（必填） 邮政编码 123456（必填） 

通信地址 **省**市**路******（必填） 传真号码  

联 系 人 张三（必填） 手    机 13612345678（必填） 

开票信息 

发票类型 
增值税普通发票  ； 

增值税专用发票  ； 

开户名 

账号 

开户行 

（如需开具增值税专用发票，

必填） 

开票地址电话 （如需开具增值税专用发票，必填）
纳税人 

识别号 

（如需开具增值税专用发票，

必填） 

  检 测 样 品 信 息 送样  ； 抽样  ；  

检测项目 

 样品名称型号 检测项目 样品数量 检测依据和方法

备注: 1 

示例： 

单相电子式费控电能表（开关

外置） DDSK1234 

费控功能 3 

南方电网公司费

控电能表系列技

术标准 

2     

3     

费用合计 小写：                        大写：     万    仟   佰    拾    元     整 

双方约定 

本委托书需经双方盖章或经授权的经办人签字； 

本中心承诺对委托单位的产品及技术资料保密，未得到委托方的书面同意，本中心不向任何第三

方复制、发布或披露； 

在检测工作中遵从实验室工作安排与安全规定；  

本中心确认收到检测费用后，委托单位方可领取报告。委托单位需将汇款凭证交予本中心。 

超过申诉期检测重新办理相关手续。 

 

单位代表 

（签字、盖章）  

 

委托单位公章：         

 

委托单位代表：  

日期： 

中心公章：         

 

中心代表（承担部所领导）： 

日期： 

说明：1.检测委托书一式叁份，委托方壹份、本中心执贰份，写明单位信息和样品名称及型号（检测报告将以此为据）。 

      2.委托单位对测试结果如有疑问，应在报告领取后十日内提出，逾期未提出异议即视为委托单位承认报告、放弃申诉权利。

3.取件时应确认仪器是否正常，证书、标签、附件是否齐全。 

4.仪器完检后，如客户超出 6个月未取回仪器，本院将有权进行处理。 

5.如因无合适的外包装而造成玻璃器具或其他易损易碎送检样品的损坏，由委托方负责。 

开户银行：中国建设银行广州广电支行        账号：4400 1403 3040 5988 8168 

开户名：南方电网科学研究院有限责任公司    地址：广州市黄埔区科学城科翔路 11 号    邮编: 510663    
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附件 5  南方电网科学研究院有限责任公司 回邮委托书 

兹委托南方电网科学研究院有限责任公司按照以下地址，将送样检测

发票（金额：人民币 XXXX 元整）邮寄至我司。若邮寄过程中发生文件遗

失等事项，概与受委托人无关，我司承诺承担全部责任。 

 

邮寄地址： 

邮编： 

收件人及联系方式： 
 

 

公司名称 

（盖章） 

年   月   日 
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四、三相电子式费控电能表送样要求和收费情况说明 

各供应商： 

本次抽检取样方式为生产企业送检，由参检企业根据国家相关标准、南方电网公司

颁布的各类技术规范及有关规定生产样品，并在缴纳相关检测费用后，将样品送达指定

待检地点。现将送样有关事宜通知如下： 

1. 检测依据 

《中国南方电网有限责任公司三相电子式费控电能表技术规范》、《DL/T 645-2007

多功能电能表通信协议》及其备案文件、《中国南方电网有限责任公司关于 DL/T645-2007

多功能电能表通信协议的扩展协议》和《中国南方电网有限责任公司费控电能表信息交

换安全认证技术要求》。 

2. 样品 

2.1. 送检样品为三相电子式费控电能表，分为 4个种类：三相电子式费控电能表（开

关外置）、三相电子式费控电能表（通信模块-开关外置）、三相电子式费控电能表（CPU

卡-开关外置）和三相电子式费控电能表（通信模块-CPU 卡-开关外置）。 

2.2. 每个厂家送样检测的每个种类只限一种型号，且每个种类需送检 8 只样品进行

测试（其中 6 只用于检测，另外 2 只作为封样进行保存，用于交货校验比对），每种样

表对应开户卡 8张。 

2.3. 送检样品应具有产品名称、型号、编号、制造厂名、主要参数和端子接口标识。 

2.4. 送检样品配置要求： 

（1）样品规格为：1 级，3×220/380V，3×5(80)A。 

（2）三相电子式费控电能表（通信模块-开关外置）和三相电子式费控电能表（通

信模块-CPU 卡-开关外置）要求：电能表上安装窄带载波通信模块。每一种样品需另送

检通信模块 6 只，其中宽带载波通信模块、微功率无线通信模块各 3 只。每种通信模块

须为同一芯片方案，微功率无线通信模块还应满足南方电网公司《计量自动化系统微功

率无线通信技术要求 2016 版》要求。 

（3）密钥要求：样表送检前应恢复到测试密钥状态。 

（4）电能表默认参数：电能表应处于保电解除状态，继电器处于合闸状态；将电

能表电量清零。电能表的内部存储信息不应出现供应商相关内容。 
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具体配置要求见附件 1《电能表参数配置表》，样品未按参数配置表设置当不合格

处理；参数配置表中未列出参数按照《中国南方电网有限责任公司三相电子式费控电能

表技术规范》中默认值设定。 

（5）电能表时段、费率设置要求：日时段表支持按实际时段数设置，设置成功后

电能表应按最后一个日时段补齐后续时段；费率表支持按实际费率数设置，设置成功后

电能表应按最后一个有效费率补齐后续费率。 

（6）出厂编号设置要求：送检样品出厂编号应分别设置为 000000000001、

000000000002 、 000000000003 、 000000000004 、 000000000005 、 000000000006 、

000000000007、000000000008。 

（7）安全模块使用符合南方电网公司技术要求的加密芯片，应采用注入南方电网

公司测试密钥的加密芯片。 
（8）费控模式要求：三相电子式费控电能表（开关外置）、三相电子式费控电能表

（通信模块-开关外置）出厂设置为远程模式；三相电子式费控电能表（CPU 卡-开关外

置）和三相电子式费控电能表（通信模块-CPU 卡-开关外置）出厂设置为本地模式，每

只样表应预置 1000 元电费。 

（9）条形码要求：电能表只允许印刷一个条形码（出厂编号），资产编号位置置空。 

（10）拉合闸控制要求：端子 13 输出控制信号，端子 15 接收反馈信号，端子 14

不接任何电气部分，进行注塑封堵。其他应满足南网费控电能表拉合闸控制要求规定。 

（11）其他要求：电能表需具备保电功能，无需具备自保电功能；电能表不允许施

加封印和粘贴合格证；电能表强电端子和弱电端子均不允许点漆。 
（12）送检样品必须为自主研发产品，否则视为不合格样品。 

2.5. 参检企业还应提供： 

（1）应提供详细的样品使用说明书以及端子接线图。 

（2）提供元器件清单，见附件 2《主要元器件清单》。对主要元器件（处理器、存

储芯片及容量、计量芯片、安全模块、时钟芯片、电池、电容、压敏电阻、液晶显示器

及驱动芯片等）的型号规格进行详细说明，并加盖单位公章。 

（3）提供送检样品计量器具 CMC 证和计量器具型式批准证书的复印件。 

3. 送样时间、地点、联系人 

3.1. 检测机构：南方电网科学研究院有限责任公司和广东电网有限责任公司电力科学
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研究院。 

3.2. 送样时间：2017 年 1 月 12 日～13 日，上午 8:30～12:00；下午 14:00～16:30，提

前或逾期送检一律不受理。 

3.3. 样品接收地址：广州市萝岗区明珠路 48 号（广州供电局有限公司物流服务中心萝

岗计量仓），邮编：510080。 

3.4. 样品接收联系人：周工 13632279987 。  

4. 检测费用 

4.1. 南方电网科学研究院收费说明 

4.1.1. 参检供应商需先缴费，后送检样品。 

4.1.2. 检测费用：每个种类按 3台收费，3600 元/台，合计 10800 元。 

4.1.3. 检测费用收取方式只限银行转账： 

单位全称：南方电网科学研究院有限责任公司 

开户银行：中国建设银行广州广电支行 

账号：4400 1403 3040 5988 8168 

4.1.4. 参检企业送检前需填写《检测委托书》（具体格式见附件 3）并签字、加盖企业

公章。 

4.1.5. 参检企业在 2017 年 1 月 10 日下午 5点需将以下信息资料（扫描件，pdf 格式）

一并发送至业务联系人邮箱： 

（1）汇款凭证； 

（2）《检验检测委托书》（已签字盖章）； 

（3）回邮委托书（如需委托邮寄发票，具体格式见附件 4）。 

超出时间发送作无效处理。 

4.1.6. 发票的获取：对能及时、正确提供“一般纳税人资格证明”的企业，我方可开

具增值税专用发票(税率 6%)，否则视同参检企业同意开具增值税普通发票。发票一经开

出，不予退票或换票。 

4.1.7. 经确认检测费用到账后，业务联系人在 60 个工作日之内，将发票和经检测机构

签字、盖章的《检验检测委托书》一并回邮给参检企业。无需邮寄发票和委托书的企业

请在汇款 45 个工作日后联系业务联系人、确认领取时间和地点。 

4.1.8. 业务联系人： 
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张工  020-38120470  zhangjx2@csg.cn。 

4.2. 广东电网有限责任公司电力科学研究院有限公司收费说明 

4.2.1. 参检供应商需先缴费，后送检样品。汇款或缴费时请务必注明用于何种品类的

检测。 

4.2.2. 检测费用：每个种类按 3台收费，8900 元/台，合计 26700 元。 

4.2.3. 检测费用收取方式： 

（1）现场缴费： 

在广州市越秀区水均岗8号粤电大厦广东电网有限责任公司电力科学研究院一楼财

务(房间号 0106)以缴纳支票、刷卡或现金支付形式支付检测费。 

（2）银行转账： 

单位全称：广东电网有限责任公司电力科学研究院 

开户银行：中国建设银行广州广电支行 

账号：44001403304053000146  

4.2.4. 参检企业在送检前需提供以下信息资料： 

（1）汇款凭证（银行转账等方式汇入需提供）； 

（2）开票资料，包括：公司名称、纳税人识别号（国税）、地址、联系电话、开户

行及账号。 

4.2.5. 发票的获取：对能及时、正确提供“一般纳税人资格证明”的企业，我方可开

具增值税专用发票(税率 6%)，否则开具增值税普通发票。 

4.2.6. 发票领取时间：从缴费完成日起 15 个工作日后 45 个工作日之内。需邮寄发票

的供应商请联系谭工 020-85124507。无需邮寄发票的企业可到广东电网有限责任公司电

力科学研究院一楼财务(房间号 0106)领取。 

4.2.7. 检测合同（或协议）办理联系人：谭工 020-85124507 

4.2.8. 检测费用到款查询联系人：董工 020-85125066 
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附件 1 

电能表参数配置表 

数据项名称 数据标识 设置要求 

通讯地址 04000401 与电能表出厂编号相同。 
资产管理编码 04000403 置空，补 NULL 
电表型号 0400040B 置空，补 NULL 
生产日期 0400040C 置空，补 NULL 
协议版本号 0400040D DL/T645-2007-15 
客户编号 0400040E 12 位，置 0 
03 级密码 04000C04 330000 
每月第 1 结算日 04000B01 0100(1 日 0 点) 
每月第 2 结算日 04000B02 9999 
每月第 3 结算日 04000B03 9999 
定时冻结数据模式字 04000902 83H 
瞬时冻结数据模式字 04000903 83H 
约定冻结数据模式字 04000904 83H 
整点冻结数据模式字 04000905 03H 
日冻结数据模式字 04000906 83H 
整点冻结起始时间 04001201 10-01-01 00:00(年月日时分) 
整点冻结时间间隔 04001202 60(分钟) 
日冻结时间 04001203 00:00(时分) 
定时冻结时间 04001204 99-99 12:00(月日时分) 
有功组合方式特征字 04000601 05H 
电流互感器变比 04000306 1 
电压互感器变比 04000307 1 
通信口 1 通信速率特征字 04000703 08H（2400bps） 
身份认证有效时长 070001FF 30（min） 
报警金额 1 限值 04001001 5.00（元） 
报警金额 2 限值 04001002 1.00（元） 
透支金额限值 04001003 10.00（元） 
囤积金额限值 04001004 2000.00（元） 
合闸允许金额限值 04001005 2.00（元） 
继电器拉闸控制电流门限值 04001402 0（A） 
超拉闸控制电流门限保护延时时间 04001403 0（min） 
电表运行特征字 1 04001101 00H（电平） 
跳闸延时时间 04001401 0000（min） 
日期、星期 04000101 支持设置，液晶显示采用该标识 
时间 04000102 支持设置，液晶显示采用该标识 
日期、星期及时间 0400010C 支持设置，不参与液晶显示 
年时区数 04000201 2 
日时段表数 04000202 2 
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数据项名称 数据标识 设置要求 

日时段数  04000203 8 
费率数 04000204 4 
两套时区表切换时间 04000106 0000000000 
两套日时段表切换时间 04000107 0000000000 
两套费率电价切换时间 04000108 0000000000 
两套阶梯时区切换时间 04000109 0000000000 
每屏显示时间 04000302 05(秒) 
显示电能小数位数 04000303 02(位) 
显示功率(最大需量)小数位数 04000304 04(位) 

第一套时区表 04010000 
12 月 28 日，采用时段表 1 
06 月 22 日，采用时段表 2 

第一套第 1 日时段表 04010001 
费率 1： 0:00—8:00 
费率 2： 8:00—16:00 
费率 3： 16:00—24:00 

第一套第 2 日时段表 04010002 

费率 1： 0:00—6:00 
费率 2： 6:00—12:00 
费率 3： 12:00—18:00 
费率 4： 18:00—24:00 

第一套第 3 日时段表数据 
… 
第一套第 8 日时段表数据 

04010003 
… 
04010008 

同第一套第 2 日时段表 
… 
同第一套第 2 日时段表 

第二套时区表 04020000 
12 月 28 日，采用时段表 1 
06 月 22 日，采用时段表 2 

第二套第 1 日时段表 04020001 

费率 1： 0:00—6:00 
费率 2： 6:00—12:00 
费率 3： 12:00—18:00 
费率 4： 18:00—24:00 

第一套第 2 日时段表 04020002 
费率 1： 0:00—8:00 
费率 2： 8:00—16:00 
费率 3： 16:00—24:00 

第二套第 3 日时段表数据 
… 
第二套第 8 日时段表数据 

04020003 
… 
04020008 

同第二套第 2 日时段表 
… 
同第二套第 2 日时段表 

当前套费率 040501FF 费率 1：4 元 
费率 2：3 元 
费率 3：2 元 
费率 4：1 元 

备用套费率 040502FF 同当前套费率 
当前套阶梯时区表数据： 
第 1 阶梯时区起始日期对应的当前套
阶梯表号 
第 2 阶梯时区起始日期对应的当前套

04070000 

1 月 1 日，当前套第一张阶梯表 
5 月 1 日，当前套第二张阶梯表 
11 月 1 日，当前套第一张阶梯表 
11 月 1 日，当前套第一张阶梯表 
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数据项名称 数据标识 设置要求 

阶梯表号 
第 3 阶梯时区起始日期对应的当前套
阶梯表号 
第 4 阶梯时区起始日期对应的当前套
阶梯表号 
备用套阶梯时区表数据： 
第 1 阶梯时区起始日期对应的当前套
阶梯表号 
第 2 阶梯时区起始日期对应的当前套
阶梯表号 
第 3 阶梯时区起始日期对应的当前套
阶梯表号 
第 4 阶梯时区起始日期对应的当前套
阶梯表号 

04070001 

1 月 1 日，备用套第一张阶梯表 
5 月 1 日，备用套第二张阶梯表 
11 月 1 日，备用套第一张阶梯表 
11 月 1 日，当前套第一张阶梯表 

当前套第 1 张阶梯表阶梯值 1 
当前套第 1 张阶梯表阶梯值 2 
当前套第 1 张阶梯表阶梯值 3 
.. 
当前套第 1 张阶梯表阶梯值 6 
当前套第 1 张阶梯表阶梯电价 1 
当前套第 1 张阶梯表阶梯电价 2 
当前套第 1 张阶梯表阶梯电价 3 
当前套第 1 张阶梯表阶梯电价 4 
.. 
当前套第 1 张阶梯表阶梯电价 7 
当前套第 1 张阶梯表年第 1 结算日 
当前套第 1 张阶梯表年第 2 结算日 
当前套第 1 张阶梯表年第 3 结算日 
当前套第 1 张阶梯表年第 4 结算日 
当前套第 1 张阶梯表年第 5 结算日 
当前套第 1 张阶梯表年第 6 结算日 
当前套第 1 张阶梯表阶梯参数数据块 

040606FF 

200.00kWh 
400.00kWh 
400.00kWh 
… 
400.00kWh 
0.0000 元 
1.0000 元 
2.0000 元 
3.0000 元 
… 
3.0000 元 
99 月 99 日 99 时 
99 月 99 日 99 时 
99 月 99 日 99 时 
99 月 99 日 99 时 
99 月 99 日 99 时 
99 月 99 日 99 时 
 

当前套第 2 张阶梯表阶梯值 1 
当前套第 2 张阶梯表阶梯值 2 
当前套第 2 张阶梯表阶梯值 3 
.. 
当前套第 2 张阶梯表阶梯值 6 
当前套第 2 张阶梯表阶梯电价 1 
当前套第 2 张阶梯表阶梯电价 2 
当前套第 2 张阶梯表阶梯电价 3 
当前套第 2 张阶梯表阶梯电价 4 
.. 
当前套第 2 张阶梯表阶梯电价 7 

040607FF 

260.00kWh 
600.00kWh 
600.00kWh 
… 
600.00kWh 
0.0000 元 
1.0000 元 
2.0000 元 
3.0000 元 
… 
3.0000 元 
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数据项名称 数据标识 设置要求 

当前套第 2 张阶梯表年第 1 结算日 
当前套第 2 张阶梯表年第 2 结算日 
当前套第 2 张阶梯表年第 3 结算日 
当前套第 2 张阶梯表年第 4 结算日 
当前套第 2 张阶梯表年第 5 结算日 
当前套第 2 张阶梯表年第 6 结算日 
当前套第 2 张阶梯表阶梯参数数据块 

99 月 99 日 99 时 
99 月 99 日 99 时 
99 月 99 日 99 时 
99 月 99 日 99 时 
99 月 99 日 99 时 
99 月 99 日 99 时 
 

备用套第 1 张阶梯表阶梯值 1 
备用套第 1 张阶梯表阶梯值 2 
备用套第 1 张阶梯表阶梯值 3 
.. 
备用套第 1 张阶梯表阶梯值 6 
备用套第 1 张阶梯表阶梯电价 1 
备用套第 1 张阶梯表阶梯电价 2 
备用套第 1 张阶梯表阶梯电价 3 
备用套第 1 张阶梯表阶梯电价 4 
.. 
备用套第 1 张阶梯表阶梯电价 7 
备用套第 1 张阶梯表年第 1 结算日 
备用套第 1 张阶梯表年第 2 结算日 
备用套第 1 张阶梯表年第 3 结算日 
备用套第 1 张阶梯表年第 4 结算日 
备用套第 1 张阶梯表年第 5 结算日 
备用套第 1 张阶梯表年第 6 结算日 
备用套第 1 张阶梯表阶梯参数数据块 

04060AFF 

400.00kWh 
800.00kWh 
800.00kWh 
… 
800.00kWh 
0.0000 元 
1.0000 元 
2.0000 元 
3.0000 元 
… 
3.0000 元 
01 月 01 日 00 时 
03 月 01 日 00 时 
05 月 01 日 00 时 
07 月 01 日 00 时 
09 月 01 日 00 时 
11 月 01 日 00 时 
 

备用套第 2 张阶梯表阶梯值 1 
备用套第 2 张阶梯表阶梯值 2 
备用套第 2 张阶梯表阶梯值 3 
.. 
备用套第 2 张阶梯表阶梯值 6 
备用套第 2 张阶梯表阶梯电价 1 
备用套第 2 张阶梯表阶梯电价 2 
备用套第 2 张阶梯表阶梯电价 3 
备用套第 2 张阶梯表阶梯电价 4 
.. 
备用套第 2 张阶梯表阶梯电价 7 
备用套第 2 张阶梯表年第 1 结算日 
备用套第 2 张阶梯表年第 2 结算日 
备用套第 2 张阶梯表年第 3 结算日 
备用套第 2 张阶梯表年第 4 结算日 
备用套第 2 张阶梯表年第 5 结算日 
备用套第 2 张阶梯表年第 6 结算日 
备用套第 2 张阶梯表阶梯参数数据块 

04060BFF 

520.00kWh 
1200.00kWh 
1200.00kWh 
… 
1200.00kWh 
0.0000 元 
1.0000 元 
2.0000 元 
3.0000 元 
… 
3.0000 元 
01 月 01 日 00 时 
03 月 01 日 00 时 
05 月 01 日 00 时 
07 月 01 日 00 时 
09 月 01 日 00 时 
11 月 01 日 00 时 
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数据项名称 数据标识 设置要求 

负荷记录模式字 04000901 3F H 
负荷记录起始时间 04000A01 01 月 01 日 00 时 00 分 
第 1 类负荷记录间隔时间 04000A02 1（min） 
第 2 类负荷记录间隔时间 04000A03 5（min） 
第 3 类负荷记录间隔时间 04000A04 2（min） 
第 4 类负荷记录间隔时间 04000A05 10（min） 
第 5 类负荷记录间隔时间 04000A06 30（min） 
第 6 类负荷记录间隔时间 04000A07 15（min） 
注：参数配置表中本地相关参数只有出厂设置为本地费控模式时才需设置。 



31 

附件 2 

主要元器件清单 

样品全称：                          样品型号： 

                                      公司名称 

（盖章） 

年   月   日 

序号 元器件名称 制造单位 型号 规格 主要性能 品级

1 计量专用芯片  

2 CPU  

3 液晶  

4 电解电容  

5 压敏电阻  

6 电流互感器  

7 电压互感器  

8 晶振  

9 片式二极管  

10 片式电阻  

11 片式电容  

12 光耦  

13 电池  

14 窄带载波模块  

15 宽带载波模块  

16 微功率无线模块  

17 安全模块  



 

附件 3  南方科学研究院有限责任公司 检测委托书 
检测业务类型 信息通信类检测    高压技术检测   计量技术检测    其他检验检测_________(请填写) 

委 托 单 位 

详 细 信 息 

单位名称 单位全称（必填） 邮政编码 123456（必填） 

通信地址 **省**市**路******（必填） 传真号码  

联 系 人 张三（必填） 手    机 13612345678（必填） 

开票信息 

发票类型 
增值税普通发票  ； 

增值税专用发票  ； 

开户名 

账号 

开户行 

（如需开具增值税专用发票，

必填） 

开票地址电话 （如需开具增值税专用发票，必填）
纳税人 

识别号 

（如需开具增值税专用发票，

必填） 

  检 测 样 品 信 息 送样  ； 抽样  ；  

检测项目 

 样品名称型号 检测项目 样品数量 检测依据和方法

备注: 1 

示例： 

单相电子式费控电能表（开关

外置） DDSK1234 

费控功能 3 

南方电网公司费

控电能表系列技

术标准 

2     

3     

费用合计 小写：                        大写：     万    仟   佰    拾    元     整 

双方约定 

本委托书需经双方盖章或经授权的经办人签字； 

本中心承诺对委托单位的产品及技术资料保密，未得到委托方的书面同意，本中心不向任何第三

方复制、发布或披露； 

在检测工作中遵从实验室工作安排与安全规定；  

本中心确认收到检测费用后，委托单位方可领取报告。委托单位需将汇款凭证交予本中心。 

 超过申诉期检测重新办理相关手续。 

 

单位代表 

（签字、盖章）  

 

委托单位公章：         

 

委托单位代表：  

日期： 

中心公章：         

 

中心代表（承担部所领导）： 

日期： 

说明：1.检测委托书一式叁份，委托方壹份、本中心执贰份，写明单位信息和样品名称及型号（检测报告将以此为据）。 

      2.委托单位对测试结果如有疑问，应在报告领取后十日内提出，逾期未提出异议即视为委托单位承认报告、放弃申诉权利。

3.取件时应确认仪器是否正常，证书、标签、附件是否齐全。 

4.仪器完检后，如客户超出 6个月未取回仪器，本院将有权进行处理。 

5.如因无合适的外包装而造成玻璃器具或其他易损易碎送检样品的损坏，由委托方负责。 

开户银行：中国建设银行广州广电支行        账号：4400 1403 3040 5988 8168 

开户名：南方电网科学研究院有限责任公司    地址：广州市黄埔区科学城科翔路 11 号    邮编: 510663    

 



 

附件 4  南方科学研究院有限责任公司 回邮委托书 

兹委托南方电网科学研究院有限责任公司按照以下地址，将送样检测

发票（金额：人民币 XXXX 元整）邮寄至我司。若邮寄过程中发生文件遗

失等事项，概与受委托人无关，我司承诺承担全部责任。 

 

邮寄地址： 

邮编： 

收件人及联系方式： 

 

 

公司名称 

（盖章） 

年   月   日 
 
 
 
 
 


