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500kV白鹭变电站配套220kV送出
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施工图

通信

中路站地网B设备连接图

B4324S-U0302-07

地网B设备屏

电源分配单元

1460

光纤配线柜

ODF2

光纤跳线：跳纤C1对白鹭
24芯光缆

至白鹭
13-1/1XSTM-16
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2、实线表示本期连接，虚线表示原有连接。

1、本工程是在原传输设备上做光接口板的接入，接口板插接槽位可根据现场实际确定。

说明：

1

2


