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总则
1. 本文件为“电鸿物联设备适配自动化测试技术服务项目”采购技术文件。
2. 本文件所描述的各项技术要求仅供报价方编制报价技术文件之用。
3. 本文件仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，报价方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。
4. 报价技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
5. 报价方在报价技术文件中应对本文件逐项予以说明和答复,应如实反映报价方服务与本技术规范书的技术差异。如果报价方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，采购方发现报价方提供的服务与其报价技术文件的条文存在差异，采购方将追究报价方违约责任。
6. 报价方应在报价技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写报价方服务的范围及明细，并在报价方报价部分按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于采购方的条款执行。
7. 报价方必须仔细阅读本技术规范书的全部条款，并作出明确响应。技术规范书中的条款及要求均为采购方最低需求，报价方必须满足，若有一项不满足将否决报价。
8. 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
9. 本技术规范书的最终解释权归采购方。
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	主要工作内容
	完成期限

	围绕电鸿操作系统适配电力物联设备的兼容性测试需求，系统性地开展了电鸿OS XTS测试套件的架构分析与用例集构建，设计并实现了包含测试管理服务器、设备连接网关及电力外设模拟与真实模块的跨平台自动化测试环境，研发了设备完整性及一致性的自动化校验方案，设计了具备设备自动识别、任务分发、并行执行与实时监控能力的自动化测试执行引擎与调度平台，并最终建立了标准化的测试报告模板与设备适配认证指导体系，形成了一套完整的自动化测试技术解决方案。
	自合同签订之日起至2026年1月30日
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2.1 提供电鸿操作系统XTS测试套件的深度分析与定制构建技术方案，涵盖系统架构拆解、版本差异对比、电力场景组件功能映射，并基于PHM、PHS、PHR三类内核设备特性，筛选与定制覆盖操作系统核心功能与电力专项业务的测试用例集，确保测试的针对性与有效性。
2.2 提供跨平台自动化测试环境的整体设计与组网部署技术方案，包括测试管理服务器的硬件选型与分布式软件系统搭建、设备连接网关的串口与网络双链路通信架构配置、以及电力外设模拟与真实模块的集成，构建稳定可靠的自动化测试硬件支撑平台，实现多类型设备的统一接入与测试场景的灵活复现。
2.3 提供设备完整性及一致性自动化校验工具的研发与方案技术方案，通过预设标准镜像清单与开发校验脚本，实现电鸿OS镜像组件、驱动与配置文件的完整性自动验证，并通过API行为、系统服务接口及安全策略的一致性测试，确保操作系统在不同硬件平台上的行为统一与适配质量。
2.4 提供自动化测试执行引擎与调度平台的设计与开发技术方案，实现设备类型的自动识别、测试套件的精准匹配、测试任务的并行执行与实时监控、以及测试日志与结果的自动收集与初步分析，支持“一键式”启动全流程自动化测试，显著提升测试效率与执行一致性。
2.5 提供标准化测试报告生成与设备适配认证指导体系的技术方案，设计涵盖测试基础信息、覆盖情况、结果详情及性能基线对比的标准化报告模板，并构建包含认证对象分级、核心量化标准、实施全流程规范及支撑保障的认证指导体系，为生态伙伴提供清晰的测试认证路径与质量保障依据。。
2.6 根据电鸿操作系统的兼容性XTS测试，完成相关测试的自动化技术研究，最终完成《电鸿物联设备适配自动化测试报告》1份。
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3.1技术服务工作从合同签订后起，30个自然日内完成测试报告。
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响应方须具有下列资质：
公司须具有电力鸿蒙操作系统的生态适配、测试等相关合同的成功交付经验。

5

