	序号
	单位工程名称
	规格型号/项目特征
	供货期/工期要求
	送货地点/施工地点
	数量
	单位

	1
	修试公司清蓄电厂开关站柴油机模块电池报警消缺服务采购
	柴油发电机型号为THLM1000PB，运维发现现地控制屏出现模块电池报警，需要相关厂家对模块电池报警进行消缺服务，消除“模块电池报警”故障
	3天
	清远蓄能发电有限公司
	1
	项



验收标准：经甲方确认，清蓄电厂开关站柴油机模块电池报警消缺完成，报警消失，柴油机系统运行正常。
[bookmark: _GoBack]资质条件要求：具备电气设备修理相关执照或资质
