[bookmark: _GoBack]公司消防安全维保服务采购要求
南方电网互联网服务有限公司按国家有关规定委托有资质的单位开展消防设施检测、维护保养和消防安全评估、咨询、监测等消防安全技术服务，具体要求如下：
1、 资质要求
有效的营业执照、安全生产许可证；供应商需具备国家认可的消防设施检测、维护保养及消防安全评估等相关资质。
2、 委托维护技术服务内容
1.定期维保要求。每月定期检查、维护、更换损坏或过期设备，确保所有设备处于良好状态，出具维保报告；每年至少进行一次全面检测，出具检测报告。维保报告及检测报告内容包括检测项目、检测结果、存在的问题及整改建议。消防设施设备包括：
（1）消防系统。火灾自动报警系统、应急照明疏散指示系统、消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火卷帘系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消防中心联动控制系统等。
（2）消防设备。公司拥有的防毒面具、灭火器、消防栓等。
2.配件更换。乙方承担日常维护中单项设备更换费用在¥200.00元以内（含¥200.00元）的设备费用，乙方承担更换设备的总费用累计不超过合同总额的5%。更换的配件需符合国家相关标准，确保质量和安全性。
3、 检查办公场地
1.场地地址：广州市天河区平云路163号广电平云广场B塔9层、14层，每层使用面积1880㎡。
2.场地变更：如办公场地搬迁，乙方需根据新场地每月开展消防检测，确保新场地的消防设施符合要求。
