党建陈列室结构加固项目设计招标技术规范书
1. 总则
1.1 规范书目的
本技术规范书旨在明确党建陈列室结构加固项目的设计招标要求，界定设计范围、技术标准、成果要求及验收准则，确保投标方提供的设计方案符合国家现行规范、项目安全需求及党建陈列室使用功能，为项目后续施工与质量管控提供依据。
1.2 适用范围
本规范书适用于党建陈列室结构加固项目的设计招标工作，包括但不限于结构加固深化设计、拆除工程设计、新增构件设计、裂缝修补专项设计及相关技术服务（图纸会审、技术交底、施工配合等）。
1.3 法律效力
本技术规范书为招标文件的核心组成部分，与招标文件其他条款具有同等法律效力。投标方提交的投标文件须完全响应本规范书要求，若存在偏离需在投标文件中明确说明，未说明的视为完全响应。
2. 工程概况
2.1 项目基本信息
1. 工程名称：党建陈列室结构加固项目
1. 工程地点：昆明市盘龙区昙华路989号
1. 项目背景：依据《2022-2024 年建筑工程安全性鉴定及抗震鉴定报告》，需对党建陈列室既有构件进行修复、加固，消除结构安全隐患，满足抗震及使用功能要求。
1. 建筑规模：建筑面积以现场实测及原有图纸为准，主要涉及一层、二层结构，平面尺寸参考如下（单位：mm）：
1. [image: fd29996a-d3d0-4a07-9f96-ecd3a5de600e_001][image: fd29996a-d3d0-4a07-9f96-ecd3a5de600e_002]
2.2 工程内容概要
1. 核心工作：既有构件修复、墙体加固、楼板裂缝处理、新增构件、局部墙体拆除、梁底增大截面加固等。
1. 结构类型：既有结构以砖混、混凝土结构为主，新增部分含钢结构（新建钢结构建筑区域）。
3. 招标范围
投标方需完成以下设计工作及技术服务，确保设计成果可直接指导施工：
1. 结构加固施工图设计：依据鉴定报告及现有平面图，进行加固施工设计（墙体、楼板、梁、柱等），明确节点构造、材料规格、施工工艺。
1. 设计成果文件：提交完整的设计说明书、施工图、计算书、材料清单及相关技术文件。
2. 技术服务：配合招标方完成图纸会审、向施工单位进行技术交底、施工全过程技术答疑、设计变更出具及审批等。
4. 投标方资质要求
1. 企业资质：具备国家住建部门颁发的建筑工程设计乙级及以上资质，（提供资质证书复印件加盖公章）。
1. 项目经验：近 3 年内（2022年 5 月 - 2025 年 5 月）至少完成 2 项类似公共建筑（如党建馆、博物馆、文化馆等）结构加固设计项目，需提供合同关键页或验收报告复印件（含项目名称、服务内容、完成时间）。
1. 团队配置：项目负责人须为注册结构工程师（一级），且具备 5 年以上结构加固设计经验；团队成员中至少含 2 名具备 3 年以上同类项目设计经验的工程师（提供注册证书、社保缴纳证明）。
1. 信誉要求：近 3 年内无重大设计质量事故、行政处罚记录（提供企业信用信息公示报告）。
5. 设计依据
投标方开展设计工作须严格遵循以下规范、标准及文件，确保设计合规性：
	类别
	名称及编号

	国家规范
	《碳钢焊条》（GB/T 5117-2012）

	国家规范
	《低合金钢焊条》（GB/T 5118-2012）

	国家规范
	《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》（GB 50728）

	国家规范
	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》（GB 50550-2010）

	行业标准
	《混凝土结构裂缝检测与处理技术规程》（CECS 293-2011）

	项目文件
	《2022-2024 年建筑工程安全性鉴定及抗震鉴定报告》

	项目文件
	《党建陈列室建筑平面图》


6. 设计成果要求
6.1 成果组成
投标方需提交以下完整设计成果，纸质版（正本 1 份、副本 4 份）及电子版（U 盘或光盘，1 份）各一套：
1. 设计说明书：含工程概况、设计依据、材料选用说明、各分项工程设计原理、施工注意事项、抗震验算结论等；
1. 施工图：
6. 平面布置图：一层 / 二层结构加固平面图（1:100）、二层墙体拆除平面图（1:100）；
6. 立面图 / 剖面图：关键部位立面、剖面（比例 1:50~1:100）；
6. 节点大样图：墙体加固、裂缝修补、新增构件连接等节点（比例 1:10~1:20），需标注详细尺寸、材料规格；
1. 计算书：含结构承载力计算、抗震验算、新增构件内力计算、材料用量计算等，计算过程需清晰、数据准确，附计算软件版权证明（若采用软件计算）；
1. 材料清单及预算：列出所有加固材料的型号、规格、技术参数、参考标准、预估用量；
1. 技术交底方案：明确图纸会审、技术交底的流程、内容及参与人员。
[bookmark: _GoBack]6.2 成果格式要求
1. 纸质版：A3 图幅（施工图）、A4 纸张（说明书、计算书），装订成册，封面加盖投标方公章及注册结构工程师印章；
1. 电子版：
8. 施工图：CAD 2018 及以上版本格式（.dwg）；
8. 说明书、计算书、材料清单：PDF 格式（可编辑版），且文件名需标注 “党建陈列室结构加固设计 - XX 文件”。
7. 质量保证要求
1. 合规性保证：设计成果需符合本规范书第 5 章 “设计依据” 的所有规范、标准，且通过当地施工图审查机构审查（若需）；
1. 安全性保证：设计方案需确保加固后结构的承载力、抗震性能满足鉴定报告要求，消除原有安全隐患，结构安全等级不低于二级；
1. 服务保证：
8. 施工阶段：投标方需指派项目负责人及专业工程师，在收到施工单位技术疑问后 24 小时内响应，每月至少 2 次现场技术巡查；
8. 设计变更：因现场条件变化需变更设计时，投标方需在 3 个工作日内出具变更图纸及说明，且变更后设计仍需符合规范要求；
1. 责任承诺：因设计文件错误、遗漏导致施工质量事故或安全问题，投标方需承担相应的设计责任（含返工费用、损失赔偿等）。
8. 验收标准
8.1 验收组织
由招标方牵头，组织监理单位（若有）、施工单位（若已确定）及相关专家组成验收小组，对设计成果进行验收。
8.2 验收内容及标准
	验收项目
	验收标准

	设计文件完整性
	成果组成无缺页、漏项

	设计依据合规性
	所有设计内容均符合相关规范、标准及项目文件要求

	技术参数准确性
	材料规格、施工工艺参数（如注胶压力、加固厚度）符合相关规范、标准及项目文件要求

	计算书正确性
	计算模型合理、荷载取值准确、验算结果满足承载力及抗震要求

	图纸清晰度
	图纸标注完整（尺寸、材料、节点编号）、比例合规、无错漏

	实用性
	设计方案可直接指导施工，无设计冲突，满足党建陈列室使用功能（如空间布局、参观流线）


8.3 验收结论
验收合格需满足所有验收项目均符合标准；若存在轻微缺陷，投标方需在 7 个工作日内整改完成，重新验收；若存在重大缺陷（如计算错误、违反规范），则验收不合格，投标方需重新设计并承担相应费用。
9. 工期要求
1. 设计周期：自合同签订之日起 5 个工作日内，提交深化设计初稿；初稿审查通过后 3 个工作日内，提交最终设计成果（含施工图审查所需文件，若需）；
1. 技术服务期限：自最终设计成果提交之日起，至项目施工竣工验收合格之日止，全程配合施工单位技术需求。
10. 其他要求
1. 现场勘查：投标方需在投标前自行组织现场勘查（招标方提供必要协助），了解结构现状、周边环境及现场限制条件，勘查结果作为设计依据，因未勘查导致的设计偏差由投标方承担；
1. 环保要求：设计选用的材料需符合《室内装饰装修材料有害物质限量》（GB 18580-2017）等环保标准，避免对室内环境造成污染；
1. 知识产权：本项目设计成果的知识产权归招标方所有，投标方不得擅自用于其他项目或转让给第三方；
1. 保密要求：投标方需对项目相关文件（鉴定报告、原有图纸、设计成果）保密，未经招标方书面同意，不得向第三方泄露。
11. 附件
1. 附件 1：《党建陈列室建筑平面图》；
1. 附件 2：《2022-2024 年建筑工程安全性鉴定及抗震鉴定报告》（节选关键内容，供投标方参考）。
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