零星采购报价要求
项目名称：清蓄#4机组推力轴承瓦面沉积物成分分析                           
	采购单位
	南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司
	询价联系人
	
	联系方式
	

	序号
	名称
	规格型号/项目特征
	供货期/工期要求
	送货地点/施工地点
	不含税单价（元）
	单价税额（元）
	税率
	含税单价（元）
	数量
	单位
	不含税合计金额（元）
	合计税额（元）
	价税合计（元）
	备注

	1
	清蓄#4机组推力轴承瓦面沉积物成分分析
	2025年8月13日7时10分，清蓄#4机组P工况运行过程中推力瓦温达到跳机值导致机组QSD停机，检查发现12块推力瓦存在瓦面磨损，在瓦面高温高压区域形成了沉积物，现需对瓦面沉积物进行成分分析并协助失效分析及撰写失效分析报告。
	中标通知书发布日起1个月
	广州市番禺区检修试验基地
	
	
	
	
	1
	项
	
	
	
	

	※验收标准（必填）：提供详尽的沉积物成分分析报告（包含有机物与无机物的物相组成及成分含量），并附上本次事件的失效分析报告，以阐明故障原因。

	※支付条件（必填）：提供沉积物成分分析报告、本次事件的失效分析报告以及其他所需结算资料后付款。

	[bookmark: _GoBack]资质条件要求（如有）：检测单位需具备CMA资质认定证书

	成交推荐原则：最低价法

	违约条款（如有）：无

	其它要求（如有）：无

	不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元



