澄清函
1、 应急指挥平台大屏幕显示系统（项目名称：2026年福田局重要场馆指挥部监控大屏）技术规范书中；五、技术要求中缺少“移动控制平板”的技术参数；请补充。
回复：移动控制平板参数要求满足基础功能，不做其他要求：
1. 屏幕尺寸≥7.9英寸；
2. 屏幕描述：电容式触摸屏；
3. WiFi功能：支持802.11a/b/g/n无线协议。
二、应急指挥平台大屏幕显示系统（项目名称：2025年罗湖供电局应急指挥中心设备集成购置项目）技术规范书中；五、技术要求；5.2 视频会议系统技术参数；5.2.10 无纸化会议系统服务器的技术参数如下：
1)	适用于470-940MHZ的天线信号放大，可弥补延长线长距离传输对信号造成的损耗；
2)	有效增加信号接收距离及传输的稳定性；
3)	采用低噪声及低互调失真设计；
4)	增益在1～10dB之间可调，可清晰显示实时的增益数值，避免过高的增益造成接收机的内调失真；
5)	频段：UHF 470--940 MHz；
6)	增益：1dB--10dB；
7)	噪声指数<2dB；
8)	输出三阶高调截取点：+14 dBm。
以上参数为“信号放大器”的参数要求，并非“无纸化会议系统服务器”设备的参数要求。请核实参数并更换正确产品名称或更换对应设备的技术参数。
回复：“无纸化会议系统服务器”如下（满足无纸化系统使用）：
1、主板 :工业主板；处理器 :≥ 3.20GHz；内存:≥DDR3/4G，内存支持:最大支持≥DDR3 16GB；硬盘:≥1TB ；机箱电源:工业级≥500W电源。
2、风扇:平均安全运行≥10000 小时；
3、接口:满足千兆网口、RS232、VGA、USB；
4、其他：附带抽拉式笔记本鼠标键盘。
另外在五、技术要求中，缺少供货范围一览表中1、无纸化会议；第11项“无纸化会议系统”的产品参数；请补充。
[bookmark: _GoBack]回复：实际上五、技术要求中，供货范围一览表中1、无纸化会议；第11项“无纸化会议系统”的产品参数为5.2.11项，技术规范书中的“5.2.11 无纸化会议系统服务器”名称错误，删除名称中“服务器”三个字。


